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QE

FUMAR.

CANNA

QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

AREA

OPARATORI

/REFERTI

TAC

ATTESA

POST

VALUTAZIONE

DEP. PULITO

CAMERA

CALDA

DEPOSITO

BARELLE E

CARROZZINE

BONIFICA

BARELLATI

INGRESSO

EMERGENZE

DEPOSITO SPORCO

VUOTATOIO

ANTI

SALA

ANGIOGRAFICA

ANTI

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

VANO

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

TECNICO

SHOCK ROOM

SALA VISITA

SPOGL.

WC UTENTI

DISIMPEGNO

SPORCO

DEP.

SALA GESSI

DISIMPEGNO

OBI 8PL.

DEPOSITO

ALLA TERAPIA INTENSIVA

AI REPARTI

PERCORSO SPORCO

ATTESA

POST

VALUTAZIONE

U
S

C
I
T

A

SALA

VISITA

DISIMP.

QE

PERCORSO SPORCO

1

5

0

1

6

0

ANTI

VANO

TRIAGE

VISITA

TRIAGE

CONNETTIVO 1

QUADRI ELETTRICI

SALA

VISITA B

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

OBI 8PL.

ANTI

DEPOSITO

INGRESSO

CONNETTIVO 2

ATTESA

WC

CAMERA

CALDA

WC

WCH

ATTESAPOSTVALUTAZIONE

WC PERSONALE

BONIFICA ATTESA BARELLATIINGRESSOEMERGENZEDEPOSITO SPORCOVUOTATOIO WCWCH ATTESA DEAMBULANTI ANTIANTIWC PERSONALE VANOFILTRO ANTINCENDIO

VANOTECNICO
SHOK ROOM

WC.CODICI MINORI

WC

SALA VISITA
WC UTENTIDEPOSITO TRIAGEVISITA

ATTESA CAPO SALA
CORRIDOIOTRIAGE

ATTESA

ATTESAPOSTVALUTAZIONE TRIAGEPEDIATR.

SALAVISITA

WC PERSONALE

VANO

CODICI MINORI

WC

ATTESA

CAPO SALA

58

WC 

ANTIWC

CONNETTIVO 4

ANTI

WC PERSONALE

CONNETTIVO 5

CONNETTIVO 6

22

QE

PERCORSO SPORCO

ANTI

VANO

TRIAGE

VISITA

TRIAGE

OSSERVAZIONE 4PL.

WC

CONNETTIVO 1

P.S. PEDIATRICO

QUADRI ELETTRICI

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

W.C.

ATTESA

OSSERVAZIONE

UTENTI

MEDICI

LOCALE

TECNICO

LOCALE

W.C.

WC

ANTI
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39

INGRESSO

CONNETTIVO 2

ATTESA

37

WC

41

CAMERA

CALDA

WC

WCH

WC PERSONALE

BONIFICA ATTESA BARELLATIDEPOSITO SPORCOVUOTATOIO WCWCH ATTESA DEAMBULANTI ANTIANTIWC PERSONALE

VANOTECNICO
SHOK ROOM

WC.CODICI MINORI

WC

SALA VISITA
WC UTENTIDEPOSITO TRIAGEVISITA

ATTESA CAPO SALA
CORRIDOIOTRIAGE

ATTESA

TRIAGEPEDIATR.

ATTESA 

ATTESA DEAMBULANTI 
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VANO

WC.
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WC

ATTESA

CAPO SALA
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WC 

66
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ANTIWC

40

47

CONNETTIVO 4

ANTI

WC PERSONALE

CONNETTIVO 5

65

71

CONNETTIVO 6

SI 3.52

RAI 0.31>1/8

SI 2.4

RICAMBIO>6 vol/h

SI 5.46

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

SI 7.2

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

H= 2.40

H= 2.70

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 3.00

H= 2.70

H= 2.70

mq. 20.58

mq. 21.95

mq. 2.21

mq. 6.70

mq. 18.57

mq. 2.54

mq. 15.65

mq. 14.06

mq. 11.43

mq. 2.75

mq. 2.79

mq. 5.63

mq. 14.06

mq. 89.38

mq. 68.86

mq. 6.17

mq. 31.19

mq. 3.14

mq. 41.85

mq. 19.77

mq. 2.46

H= 2.70

mq. 2.30

H= 3.00

mq. 70.53

H= 3.00

mq. 4.01

H= 3.00

mq. 17.33

H= 2.40

mq. 16.05

H= 2.70/3.00

mq. 49.06

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.70

mq. 14.01

H= 2.40

mq. 2.83

H= 2.40

mq. 4.43

H= 2.60

mq. 9.50

H= 2.60

mq. 10.86

H= 2.40

mq. 73.48

H= 3.00

mq. 35.59

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

mq. 26.62

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

mq. 27.01

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.40

mq. 3.38

H= 2.40

mq. 2.77

H= 2.40

mq. 3.24

H= 2.40

mq. 37.68

H= 2.40

mq. 3.73

H= 2.40

mq. 3.46

H= 3.00

mq. 13.31

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.40

mq. 2.85

H= 3.00

mq. 23.69

H= 2.70

mq. 31.32

mq. 23.68

SI 7.04

RAI 0.30>1/8

H= 2.70

SI 3.52

RAI 0.29>1/8

H= 2.70

H= 2.70

mq. 2.66

H= 2.40

mq. 3.10
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210

PRIMARIO

STUDIO

61.52 m²

13.31 m²

3.46 m²

2.86 m²

13.29 m²

13.41 m²

2.30 m²

2.30 m²

10.81 m²

8.58 m²

9.02 m²

14.97 m²

31.50 m²

16.68 m²

3.24 m²

2.77 m²

4.95 m²

43.81 m²

17.99 m²

16.78 m²

54.38 m²

47.29 m²

14.77 m²

15.87 m²

16.59 m²

18.92 m²

76.30 m²

15.88 m²

11.48 m²

4.29 m²

3.10 m²

2.83 m²

49.18 m²

9.50 m²

10.86 m²

91.03 m²

33.14 m²

63.41 m²

16.25 m²

14.82 m²

86.01 m²

5.75 m²

7.03 m²

15.65 m²

2.54 m²

14.25 m²

101.01 m²

2.50 m²
3.42 m²

31.19 m²

2.40 m²

2.01 m²

31.51 m²

33.24 m²

7.37 m²

1.90 m²

3.38 m²

7.55 m²

QE

CODICI MINORI

WC

OSSERVAZIONE 3 P.L.

ATRIO CENTRALE

ANTI

PERS.

ANTI

QUADRI ELETTRICI

WC

QUADRI ELETTRICI

PRONTO SOCCORSO

CORRIDOIO

AREA

OPARATORI

/REFERTI

TAC

SALA VISITA 5

PEDIATRIA

SALA

VISITA 2

SALA

VISITA 4

ATTESA

PEDIATRIA

SALA

VISITA PS

SALA

VISITA 1

SALA

VISITA 3

CORRIDOIO

MEDICO DI

INFERMIERI

WC

DISIMP.DEP. PULITO

 GUARDIA

CUCINA

WC

CAPO SALA /

1

5

0

1

6

0

1

5

0

1

6

0

CAMERA

CALDA

BONIFICA

ATTESA 

BARELLATI

INGRESSO

EMERGENZE

DEPOSITO SPORCO

VUOTATOIO

TRIAGE

COLLOQUI

WC

WCH

ATTESA DEAMBULANTI 

ANTI

SALA

ANGIOGRAFICA

80

105

80

105

120

240

4

0

0

3

0

0

1

2

0

4

0

0

3

0

0

1

2

0

ANTI

WCH

VANO

FILTRO

ANTINCENDIO

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

SHOK ROOM

WC

SPOGL.

WCH

DEPOSITO

ANTIWC

61.52 m²

13.31 m²

3.46 m²

2.86 m²

13.29 m²

13.41 m²

2.30 m²

2.30 m²

10.81 m²

8.58 m²

9.02 m²

14.97 m²

31.50 m²

16.68 m²

3.24 m²

2.77 m²

4.95 m²

43.81 m²

17.99 m²

16.78 m²

54.38 m²

47.29 m²

14.77 m²

15.87 m²

16.59 m²

18.92 m²

76.30 m²

15.88 m²

11.48 m²

4.29 m²

3.10 m²

2.83 m²

49.18 m²

9.50 m²

10.86 m²

91.03 m²

33.14 m²

63.41 m²

14.82 m²

86.01 m²

5.75 m²

7.03 m²

15.65 m²

14.25 m²

31.51 m²

33.24 m²

1.90 m²

3.38 m²

7.55 m²

QE
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WC

QUADRI ELETTRICI
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CORRIDOIO
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TAC

SALA VISITA 5

PEDIATRIA
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SALA
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ATTESA
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VISITA PS
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VISITA 1
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WC

DISIMP.DEP. PULITO
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CUCINA

WC

CAPO SALA /

CAMERA

CALDA

BONIFICA

ATTESA 

BARELLATI

INGRESSO

EMERGENZE

DEPOSITO SPORCO

VUOTATOIO

TRIAGE

COLLOQUI

WC

WCH

ATTESA DEAMBULANTI 

ANTI

SALA

ANGIOGRAFICA

80
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120

240

4

0

0

3
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0

1

2

0

4

0

0

3

0

0

1

2

0

ANTI

WCH

VANO

FILTRO

ANTINCENDIO

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

SHOK ROOM

SPOGL.

WCH

DEPOSITO

ANTIWC
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Caratteristiche tecniche:

con RESISTENZA ELETTRICA

Velocità

Altezza di installazione

Lunghezza

Portata aria

Resistenza elettrica - 1º Stadio

Resistenza elettrica - 2º Stadio

Pressione sonora (***)

Tensione motore

Tensione resistenza

Assorbimento motore

Assorbimento resistenza elet. – 1º Stadio

Assorbimento resistenza elet. – 2º Stadio

Peso

m

mm

m3

kW

kW

dB(A)

V

V

W

A

A

A

kg

/h

LC–20e

max

3,5

2160

4200

8

16

54

230 V ~

400 V 3 Ph

660

3,14

12

24

65

min

3,5

2160

2400

8

16

38

230 V ~

400 V 3 Ph

460

2,30

12

24

65

(***) = Pressione sonora dB(A) riferita ad una distanza di 3m, fattore direzionale Q = 2, conforme alla norma EN 3744.

A

4
8

0
2

8
0

Dimensioni:

SPESSORI MINIMI PER ISOLAMENTO TUBAZIONI

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE  (mm)

A VISTA IN
AMBIENTE INTERNO

(valori tabella ridotti del 50%)

A VISTA IN CENTRALE
TERMICA E/O IN

AMBIENTE ESTERNO
(valori tabella)

SOTTOPAVIMENTO
E IN TRACCIA

(valori tabella ridotti del 70%)

BP

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO  DEL PRESIDIO UNICO

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

i Progettisti:

data: 

STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO

25062 CONCESIO (Brescia) Via Europa n°181

Ingg. A. Maggiori - B. Veneziani - M. Tessadori

Tel. 030-2180344 r.a. - Fax 030-2750680

e-mail: sti@stistudio.it - www.stistudio.it

STUDIO TECNICO IMPIANTI

Via S. Andrea 73 Rovato (Bs) tel. e fax 030/7700744-7242000

arch.Zafferri-arch.Buffoli-arch.Baronchelli-arch.Fogazzi-geom.Paruta

e-Mail:studio@architettura5a.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

A1

A2

AB

B1

B2

B3

F

C

G

ING. MARCO VECCHI

STUDIO AEGIS

25124 Brescia  - Via Rodi , 61

Tel. 030 2421566 - Fax 030 221272

e-mail: info@studioaegis.it

CANTARELLI & PARTNERS

Titolo elaborato

Ambito

elaborato:

scala:

il Responsabile del procedimento

Arch. GIULIANO ZANI

il Direttore Generale

DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Key plan:

Piano:Corpo di fabbrica:

PROGETTO DI

revisione: Redatto: Controllato: Approvato:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e

Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettazione Impianti meccanici

Ing. BENIAMINO VENEZIANI

Progettazione Impianti Elettrici

Ing. MARINO TESSADORI

Progettazione VVF

Ing. ANGELO MAGGIORI

Progettazione Strutture

Ing. STEFANO TORTELLA

Gruppo di progettazione:

Progettazione architettonica

Ing. MARCO VECCHI

Giovane Professionista

N

ME.2.09B

1:100

Impianto di riscaldamento/raffrescamento

Ing. Luca Vitali Ing. Beniamino Veneziani Ing. Beniamino Veneziani

Pronto soccorsoSeminterrato Giugno 2018

AMPLIAMENTO AREA DEDICATA

AL PRONTO SOCCORSO

INTERVENTO 2

B2

B3

Blocco AB,G

B2

Settembre 2018

Pianta con destinazioni d'uso - scala 1:200
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