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2 PL. UROLOGICI

4 POLTRONE

3 PL. + 1 POLTRONA

3 PL. + 1 POLTRONA

3 PL. + 1 POLTRONA
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WC
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WC

WC

CONNETTIVO 1

CONNETTIVO 2

4.17 MQ

H= 2.70

4.17 MQ

H= 2.70

5.00 MQ

H= 2.70

21.36 MQ

SI 8.50 MQ

RAI 0.40>1/8

H=3.00

17.50 MQ

H= 3.00

14.57 MQ

SI 2.70 MQ

RAI 0.18>1/8

H= 3.00

17.11 MQ

SI 2.70 MQ

RAI 0.15>1/8

H= 3.00

33.84 MQ

SI 5.40 MQ

RAI 0.16>1/8

H= 3.00

23.77 MQ

SI 5.40 MQ
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31.82 MQ
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32.96 MQ
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H= 3.00

22.12 MQ

SI 7.36 MQ
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H= 3.00

6.19 MQ

SI 1.84 MQ
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H=2.70

3.12 MQ

H=2.70

33.15 MQ

H= 2.40

49.59 MQ

H= 2.40
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SPESSORI MINIMI PER ISOLAMENTO TUBAZIONI

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE  (mm)

IN CAVEDI E AMBIENTE INTERNO IN AMBIENTE ESTERNO
CANALI CIRCOLARI

e' ubicata l'apertura

Serranda tagliafuoco

Lato del condotto dove

(mm)

CANALI QUADRANGOLARI

minore o uguale a 200 

maggiore di 200  fino a 500 

maggiore di 500 mm

passo d'uomo

manutenzione (AM)

 a x b netta (mm)

Dimensione apertura di

300 x 100

400 x 200

500 x 400

600 x 500

d

d

d

-

Se l'apertura per manutenzione e' prevista alla fine del condotto

N.B.

dovra' avere la stessa dimensione frontale del canale.

di personale nel condotto e' previsto passo d'uomo.

Se l'apertura per manutenzione e' prevista per ingresso diretto

Per condotti  fino a 200 mm di diametro e' prevista l'installazione

di appositi finali o pezzi a T dotati di tappo di chiusura rimuovibile.

Se l'apertura per manutenzione e' prevista per ingresso diretto

di personale nel condotto e' previsto passo d'uomo.

Dimensione apertura di

 a x b netta (mm)

manutenzione (AM)

d

maggiore di 315  fino a 500 

maggiore di 500 mm

passo d'uomo

d

-

d

Diametro del condotto dove

e' ubicata l'apertura

(mm)

300 x 100

500 x 400

600 x 500

400 x 200

maggiore di 200  fino a 315

Batterie di riscaldamento/raffrescamento

e serrande di regolazione sfilabili

Attenuatore acustico quadrangolare

Attenuatore acustico circolare

Regolatori e rilevatori di portata

Recuperatore di calore

Ventilatore assiale

Sezione filtrante

Su un lato

POSIZIONE APERTURE DI MANUTENZIONE

Su entrambi i lati

Su entrambi i lati

Su entrambi i lati

Su entrambi i lati

Su un lato

Su entrambi i lati

N.B.

Se il componente e' facilmente rimuovibile e' sufficiente apertura su un solo lato

*

*

*

*

*

*

N.B.

Su un lato

Su un lato

’

’

’

320x120fino a 149

da 150 a 250 320x200

400x200

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

300x300x250da 101 a 180

da 181 a 350 375x375x295

da 351 a 550 450x450x295

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

fino a 100 150x150x250

500x200

da 251 a 500

da 501 a 700

I

Ø

 [mm]

125

150

200

250

373x373x380fino a 200

da 200 a 450

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

594x594x380

da 450 a 650

678x678x380

da 650 a 1000

678x983x430

fino a 100

da 101 a 200

200x150

200x200

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

da 171  a 250

da 50 a 170

Ø200

Ø150

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

300x200da 201 a 300

Ø

 [mm]

373x373x380fino a 200

da 200 a 450

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

594x594x380

da 450 a 650

678x678x380

da 650 a 1000

678x983x430

Ø150

Ø150

400x200da 301 a 400

400x300da 401 a 600

250

600

300x200

200x500

Dimensioni

 [mm]

Portata

 [m³/h]

400x400da 601 a 750

600x400da 750 a 1100
Ø315

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250
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