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CASSETTA DI DERIVAZIONE BLINDO
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Alimentazione Da UPS

Dimmer per variare il flusso di luminosità

della lampada in fase ordinaria

da portare a 0%
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Posizionare su DL

La lampada normalmente sarà spenta

L'Accensione Della Lampada avverrà

alla mancanza della tensione 230V AC

sul contatto LS NS
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Schema a blocchi impianto elettrico

Tipico schema di collegamento illuminazione di emergenza
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