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CONTENITORE A PARETE DELLA VIMAR

ART. 14832 A 8 MODULI COMPOSTO DA

N°. 8 PRESE BIPASSO 2x10/16A+T

TIPO UNEL

QUADRO ELETTRICO

PASSERELLA PORTACAVI PER

DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI

Legenda

GRUPPO PRESE COMPOSTO DA

- N°.1 PRESA 2x10/16A + T TIPO

UNEL P30

PASSERELLA PORTACAVI PER

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

NODO EQUIPOTENZIALE  NEL

CENTRALINO MORSETTIERA

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

SUPPLEMENTARI BAGNO/DOCCIA

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T

TIPO UNEL

SCATOLA DI DERIVAZIONE SU

CANALINA CON PASSAGGIO CORDA

DI TERRA FS17 16mmq.

PRESA IEC 309 (CEE), 2x16A+T CON

INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE

PORTAFUSIBILI, IP55

PRESA IEC 309 (CEE), 3x16A+T CON

INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE

PORTAFUSIBILI, IP55

GRUPPO PRESE COMPOSTO DA:

- N°.2 PRESE BIPASSO 2x10/16A + T

- N°.2 PRESE BIPASSO 2x10/16A + T

TIPO UNEL

BARRIERA TAGLIA FIAMMA REI120

PER RIPRISTINO

COMPARTIMENTAZIONI

CAVO GIALLO/VERDE N07G9-K

DA 16mmq.

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T

TESTALETTO COMPOSTO DA:

- LUCE LETTURA, AMBIENTE E VISITA

TRAMITE CORPO ILLUMINANTE CON

BRACCIO TELESCOPICO

- LINEA SUB NODO TRAVE TESTALETTO

- N. 4 PRESE 2X10/16A+T TIPO UNEL

PA

Alimentazione porta automatica

INGRESSO

QE

FUMAR.

CANNA

WC

QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

AREA

OPARATORI

/REFERTI

TAC

ATTESA

POST

VALUTAZIONE

DEP. PULITO

CAMERA

CALDA

DEPOSITO

BONIFICA

BARELLATI

INGRESSO

EMERGENZE

DEPOSITO SPORCO

VUOTATOIO

ANTI

SALA

ANGIOGRAFICA

ANTI

+97.83+97.83

E TRASMISSIONE DATI

CENTRALE TELEFONIA

PORTICATO

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

VANO

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

TECNICO

SHOCK ROOM

SALA VISITA

SPOGL.

WC UTENTI

DISIMPEGNO

SPORCO

DEP.

SALA GESSI

DISIMPEGNO

OBI 8PL.

DEPOSITO

PROCEDURE 1 P.L.

ALLA TERAPIA INTENSIVA

AI REPARTI
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POST
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DISIMP.

CORRIDOIO

QE

PERCORSO SPORCO

WC

1

5

0

1

6

0

ANTI

1

6

0

1

5

0

VANO

TRIAGE

VISITA

TRIAGE

CONNETTIVO 1

QUADRI ELETTRICI

SALA

VISITA B

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

DEPOSITO

OBI 8PL.

VUOTATOIO

ANTI

DEPOSITO

PROCEDURE 1 P.L.

WC OBI

W.C.

FILTRO

INGRESSO

CONNETTIVO 2

ATTESA

WC

INGRESSO

CAMERA

CALDA

WC

WCH

ATTESAPOSTVALUTAZIONEWC PERSONALE
BONIFICA

ATTESA BARELLATI

INGRESSOEMERGENZEDEPOSITO SPORCOVUOTATOIO WCWCH

ATTESA DEAMBULANTI 

ANTI

ANTIWC PERSONALE VANO

FILTRO ANTINCENDIO

VANOTECNICO
SHOK ROOM

WC. CODICI MINORI

WC

SALA VISITAWC UTENTI
DEPOSITO

TRIAGEVISITA

ATTESA CAPO SALA

CORRIDOIO TRIAGE

ATTESAATTESAPOSTVALUTAZIONE

TRIAGEPEDIATR.

SALAVISITA

WC PERSONALE

VANO

CODICI MINORI

WC

ATTESA

CAPO SALA

58

WC 

ANTIWC

CONNETTIVO 4

ANTI

WC PERSONALE

CONNETTIVO 5

CONNETTIVO 6

22

QE

PERCORSO SPORCO

WC

ANTI

FOSSA

VANO

TRIAGE

VISITA

TRIAGE

30

OSSERVAZIONE 4PL.

WC

OSSERVAZIONE 2 P.L.

P.S. PEDIATRICO

WC

WC

CONNETTIVO 1

ANTI

P.S. PEDIATRICO

P.S. PEDIATRICO

QUADRI ELETTRICI

VANO

TECNICO

VANO

TECNICO

W.C.

ATTESA

CUCINA

SALA VISITA 

ISOLATO

FILTRO

OSSERVAZIONE

UTENTI

MEDICI

LOCALE

TECNICO

LOCALE

W.C.

WC

ANTI

PROCEDURE 1 P.L.

VUOTATOIO

PROCEDURE 1 P.L.

WC OBI

WC OBI

ISOLATO

W.C.

FILTRO

10
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INGRESSO

CONNETTIVO 2

CONNETTIVO 3

ATTESA

33

37

WC

35

41

INGRESSO

CAMERA

CALDA

WC

WCH

WC PERSONALE
BONIFICA

ATTESA BARELLATI

DEPOSITO SPORCOVUOTATOIO WCWCH

ATTESA DEAMBULANTI 

ANTI

ANTIWC PERSONALE

VANOTECNICO
SHOK ROOM

WC. CODICI MINORI

WC

SALA VISITAWC UTENTI
DEPOSITO

TRIAGEVISITA

ATTESA CAPO SALA

CORRIDOIO TRIAGE

ATTESA
TRIAGEPEDIATR.

ATTESA 

ATTESA DEAMBULANTI 

WC PERSONALE

VANO

WC.

CODICI MINORI

WC

ATTESA

CAPO SALA

TRIAGE

PEDIATR.

42

43

44

46

48

50
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52

45

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

WC 

66

67

68

69

70

ANTIWC

40

47

CONNETTIVO 4

ANTI

WC PERSONALE

CONNETTIVO 5

65

71

CONNETTIVO 6

SI 3.52

RAI 0.31>1/8

SI 2.4

RICAMBIO>6 vol/h

SI 5.46

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>12 vol/h

RICAMBIO>12 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

SI 5.55

RAI 0.25>1/8

RICAMBIO >6 vol/h

SI 2.40

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>12 vol/h

RICAMBIO>12 vol/h

RICAMBIO>12 vol/h

SI 7.2

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.40

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 3.00

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.40

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 2.70

H= 3.00

H= 2.70

H= 2.70

mq. 20.58

mq. 21.95

mq. 3.03

mq. 2.21

mq. 3.87

mq. 6.70

mq. 18.57

mq. 2.54

mq. 15.65

mq. 14.06

mq. 11.43

mq. 2.75

mq. 2.79

mq. 5.63

mq. 14.06

mq. 89.38

mq. 68.86

mq. 4.86

mq. 11.83

mq. 4.80

mq. 11.54

mq. 6.62

mq. 6.29

mq. 13.35

mq. 6.24

mq. 11.10

mq. 22.16

mq. 10.26

mq. 7.74

mq. 19.51

mq. 4.78

mq. 12.16

mq. 21.02

mq. 6.17

mq. 31.19

mq. 3.14

mq. 41.85

mq. 19.77

mq. 6.37

mq. 2.46

H= 2.70

mq. 2.30

H= 3.00

mq. 70.53

H= 3.00

mq. 4.01

H= 3.00

mq. 17.33

H= 2.40

mq. 16.05

H= 2.70/3.00

mq. 49.06

RICAMBIO>6 vol/h

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.70

mq. 14.01

H= 2.40

mq. 2.83

H= 2.40

mq. 4.43

H= 2.60

mq. 9.50

H= 2.60

mq. 10.86

H= 2.40

mq. 73.48

H= 3.00

mq. 35.59

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

mq. 26.62

RICAMBIO>6 vol/h

H= 3.00

mq. 27.01

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.40

mq. 3.38

H= 2.40

mq. 2.77

H= 2.40

mq. 3.24

H= 2.40

mq. 37.68

H= 2.40

mq. 3.73

H= 2.40

mq. 3.46

H= 3.00

mq. 13.31

RICAMBIO>6 vol/h

H= 2.40

mq. 2.85

H= 3.00

mq. 23.69

H= 2.70

mq. 31.32

mq. 23.68

SI 7.04

RAI 0.30>1/8

H= 2.70

SI 3.52

RAI 0.29>1/8

H= 2.70

H= 2.70

mq. 2.66

H= 2.70

H= 2.40

mq. 3.10
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