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; Quadro Hlettrico Piano Primo — QZ-P1-Bl

dati identificativi del quadro [ i ]
B =4 | CHJ L]
dimensioni HxLxP(mm) 2200x900x250 [ il I I
i carpenteria armadio in lamiera d’acciaio [ L I
10 esecuzione a pavimento con zoccolo 1 il I
porta frontale trasparente
grado di protezione IP40 d o b o
| forma di segregazione forma 1 : :: :
| tensione rete 230V - 50Hz 1 4 L i I
| o m L
s potenza nominale 40KW/2kW [ 11 I
corrente nominale 10A/40A I il I
corrente corto circuito <6kA i :' :
| tensione ausiliari Veca 230Vac I
J @ b &
B 1. Le dimensioni della carpenteria devono intendersi e il : .
unicamente indicative. Sara onere del costruttore la 1 o P A
L verifica di tali dimensioni, in funzione di marca, modello 1 il
e tipo delle apparecchiature elettriche effettivamente [ i
20 installate e delle normative tecniche vigenti. it .
2. 1 comandi sugli interruttori sono figurativi dell’intervento E 3
- della protezione. 920
¢ % ¢ » & £ 0§ 4 1 4 & v 4w % @ v ¢ & 0§ U v
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Provincia Milano
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Intervento 3
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nita ) . . . . . . .
§ 2 DENOMINAZIONE h Iuc? Iu<{e ’ Riserva Riserva Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore
s |3 misura bagni e spogliatoi 1 2 3 4 5 6
g |4 depositi
© [ 5 | Sigla N. Progressivo A B C D £ F G H [ L M N 0
6 | Potenza Nominale Impianto kW
o |Z_| Costruttore / Serie
g 8 | Sigla / Grandezza
= [ 9 | Corrente Nominale A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 |10 | Taratura Termico A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
© |11 [ Taratura Magnetico / Curva A c C c c C c C C C C
A 112 | Sqanciatore Magnetotermico
S |13 | Protezione del Neutro
:g 14 [ Potere di Interruzione KA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
@ |15 | Potere Int. rinforzato KA
24 |16 | Sigla Prot. Differenziale Tipo "A Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A"
A |17 | Corrente Nominale A
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20 | Isolamento / Tipo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
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22 | Neutro: Formaz./ Sez. n" x mmq 2.5 2.5 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
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A |24 | Lunghezza Linea m
= |25 [ Portata Cassetta Bindo A
26 | Cassetta Blindo
27 | Portata Cavo
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i dati identificativi del quadro

i dimensioni HxLxP(mm) 72 moduli

| carpenteria centralino in PVC
10 esecuzione da incasso a parete
| porta frontale trasparente

| grado di protezione IP40

| forma di segregazione forma 1

| tensione rete 230V - 50Hz

|15 potenza nominale < 10kW

| corrente nominale 40A

| corrente corto circuito <6kA

| tensione ausiliari Veca 230Vac

B 1. Le dimensioni della carpenteria devono intendersi

unicamente indicative. Sara onere del costruttore la

L verifica di tali dimensioni, in funzione di marca, modello
e tipo delle apparecchiature elettriche effettivamente

20 installate e delle normative tecniche vigenti.

2. 1 comandi sugli interruttori sono figurativi dell’intervento
- della protezione.
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| corrente nominale 40A
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| tensione ausiliari Veca 230Vac

B 1. Le dimensioni della carpenteria devono intendersi

unicamente indicative. Sara onere del costruttore la

L verifica di tali dimensioni, in funzione di marca, modello
e tipo delle apparecchiature elettriche effettivamente

20 installate e delle normative tecniche vigenti.
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_ Corpo Bl
Quadro Klettrico UTA

Q.UTA-PT1-BI

15
dati identificativi del quadro 0 I
dimensioni HxLxP(mm) 2200x900x450 Hi I
i carpenteria armadio in lamiera d’acciaio I I 10
10 esecuzione a pavimento con zoccolo 1 —— |0
porta frontale trasparente K o
grado di protezione IP55 = H
| forma di segregazione forma 1 I —— Ih
tensione rete 230V - 50Hz ; 1 :
s potenza nominale 14KkW Hi I
L corrente nominale 404 ' A0 PER REGOLATOR I RISALITA
= H CAV
corrente corto circuito <6kA Hia 1
| tensione ausiliari Veca 230Vac - il
: SPAZI0 PER INVERTER :
B 1. Le dimensioni della carpenteria devono intendersi < H
unicamente indicative. Sara onere del costruttore la A A
L verifica di tali dimensioni, in funzione di marca, modello 1 il
e tipo delle apparecchiature elettriche effettivamente 1 I
20 installate e delle normative tecniche vigenti. i et i
2. 1 comandi sugli interruttori sono figurativi dell’intervento E 200 3 E3003_>
- della protezione.
¢ % ¢ v & F 0§ & 1 4 & v 4w % ¢ v ¢ & 0§ U v ¥
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Via I IV v v v I I I 1
\ S S S S \ |
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| 1d | Id Id | 1d | | 1d |
Provincia Milano L .
Progetto Esecutivo S E 3
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Oggetto o N o N Koo
Adeguamento locali per inserimento [ + T = 1
Laboratori Microbiologia - % ¥ ¥ F F ¥ F 1
x3
Intervento 3 L 7~ .
1 Uite Arrivo da I I I I I I I I IAusiIiori I I
nita . . . . . .
§ 2 DENOMINAZIONE h ?e‘ZIOI"Ie Generale Sconcutorl di| Prese FM Riserva Riserva Luce Luce, 230V Centro!lno ?entrallno
s |3 . privilegiata Quadro sovratensione locale locale oblo e presa regolazione in campo
S |4 M| Qz-p1-B
it
© [ 5 | Sigla N. Progressivo A B C D £ F G H [ L M N 0
6 | Potenza Nominale Impianto kW
o |Z_| Costruttore / Serie
g 8 | Sigla / Grandezza
= [ 9 | Corrente Nominale A 63 16 16 16 10 16
8 |10 | Taratura Termico A 16 16 16 10 16
© |11 [ Taratura Magnetico / Curva A C c C C C
A 112 | Sqanciatore Magnetotermico
S |13 | Protezione del Neutro
B [14 | Potere di Interruzione KA 6 6 6 6 6
@ |15 | Potere Int. rinforzato KA
24 |16 | Sigla Prot. Differenziale Tipo "A” Tipo "A” Tipo "A Tipo "A” Tipo "A”
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22 | Neutro: Formaz./ Sez. n" x mmq 6 6 25 2.5 25 1.5 1.5 1.5
& |23 | PE: Form./ Sez. n" x mmq 6 6 2.5 25 2.5 1.5 1.5 1.5
A |24 | Lunghezza Linea m
= |25 [ Portata Cassetta Bindo A
26 | Cassetta Blindo
27 | Portata Cavo
28 | Posa Canale/Tubo Canale/Tubo | Canale/Tubo Canale/Tubo | Canale/Tubo Canale/Tubo | Canale/Tubo | Canale/Tubo
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
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Presidio Unico — Stabilimento Ospedaliero di Lodi ]
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§ 2 DENOMINAZIONE h Ausiliari 24V 24\{ ausiliari rggolozmne Generale \{entllotore Vgnt‘llutore Recuper’atore
s |3 . 24V UTA regolazione 24V in campo UTA di mandata | di ripresa rotativo
s misura .
A 4 in campo
© [ 5 | Sigla N. Progressivo A B C D £ F H L M N 0
6 | Potenza Nominale Impianto kW 75 55 0.41
o |Z_| Costruttore / Serie 16
g 8 | Sigla / Grandezza
‘R |9 [ Corrente Nominale A 14 10
8 |10 | Taratura Termico A 9-14 6.3-10 1-1.6
© |11 [ Taratura Magnetico / Curva A 10 In 10 In 10 In
A 112 | Sqanciatore Magnetotermico
S |13 | Protezione del Neutro
B [14 | Potere di Interruzione KA 50 50 50
@ |15 | Potere Int. rinforzato KA
24 [16 | Sigla Prot. Differenziale
A |17 | Corrente Nominale A 40
18 | | Diff./Tempo Intervento A/Sec. 0.03/lst.
19
20 [ Isolamento / Tipo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
21 | Conduttura: Formaz./ Sez. n" x mmq 1.5 3x1.5 1.5 1.5 3x1.5 Ix1.5 3x1.5
22 | Neutro: Formaz./ Sez. n" x mmq 1.5 1.5 1.5 15 1.5 1.5 1.5
& |23 | PE: Form./ Sez. n’ x mmq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
A |24 | Lunghezza Linea m
= [25] Portata Cassetta Blindo A
26 | Cassetta Blindo
27 | Portata Cavo
28 | Posa Candle/Tubo | Canale/Tubo | Canale/Tubo | Canale/Tubo Canale/Tubo | Canale/Tubo | Canale/Tubo
S\ STUDIO TECNICO IMPIANTI Denominazione Disegnato da Data N°. pratica 9
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