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QUADRO ELETTRICO

PASSERELLA PORTACAVI PER

DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI

Legenda

GRUPPO PRESE COMPOSTO DA

- N°.1 PRESA 2x10/16A + T TIPO

UNEL P30

PASSERELLA PORTACAVI PER

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
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TIPO UNEL

SCATOLA DI DERIVAZIONE SU

CANALINA CON PASSAGGIO CORDA
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BARRIERA TAGLIA FIAMMA REI120
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CAVO GIALLO/VERDE N07G9-K

DA 16mmq.
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Distribuzione nodi equipotenzialiDistribuzione quadri e canalizzazioni principali

Blocco A2 - Distribuzione canalizzazioni principali, FM

Blocco A1 e A2

EL.4.24

Primo

INTERVENTO 4

Destinazioni d'uso

Distribuzione FM e allaccio impianti meccanici
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