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QUADRO ELETTRICO

Legenda

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T

TIPO UNEL

SPIA LUMINOSA PER RIPETIZIONE

ALLARME  INCENDIO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO

INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

PRESA TP/TD DERIVATA DA

Q. RACK DATI DI PIANO IN SCATOLA 504

INTERRUTTORE UNIPOLARE

CONTATTO MAGNETICO

APPARECCHIO  ILLUMINANTE A LED

DELLA IGUZZINI TIPO P508 REFLEX

982lm - 11.6W

TESTALETTO COMPOSTO DA:

- LUCE LETTURA, VISITA E AMBIENTE

- LINEA SUB NODO TRAVE TESTALETTO

- N. 4 PRESE 2X10/16A+T TIPO UNEL

TASTIERA DI CHIAMATA ED

ANNULLO PER BAGNO

UNITA' DI CHIAMATA A TIRANTE PER WC,

COMPLETA DI SPIA

PREDISPOSIZIONE TVCC IN SCATOLA

503 - N°.1 TUBO Ø20 e N°.1 TUBO Ø25

TERMINALE DI STANZA CON DISPLAY

TASTIERA PENSILE DI CHIAMATA PER

POSTO LETTO CON COMANDO LUCE

LETTURA - SOLO CAVO

S

LAMPADA DI SICUREZZA SN 9104.1-41

QUADRATA A LED 4x1W PER MONTAGGIO

IN CONTROSOFFITTO, DA COMPLETARE

CON ELETTRONICA 230V, CON INGRESSO

SECONDARIO

SONDA AMBIENTE

LAMPADA PER ESTERNO CAMERA A

N°. CAMPI LUMINOSI

ADEGUAMENTO LOCALI PER INSERIMENTO

AMBULATORI E MAC ONCOLOGIA

Postazione tecnica tipo - Distribuzione distribuzione componenti

Blocco A1 e A2

EL.4.26
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