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Legenda

CENTRALE INCENDIO

CENTRALE CONTROLLER

CAVO PER RILEVAZIONE INCENDIO

LSZH ROSSO 2x1.5mm TIPO FG4H(O)M1

Legenda

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO PER

COLLEGAMENTI OROLOGI

CAVO "CLOCK" DI SISTEMA DI TIPO FG16OM16

2x2,5mmq.

OROLOGIO RICEVITORE A DOPPIO QUADRANTE

Legenda

DIFFUSORI DA ESTERNO. PROIETTORE SONORO 2 VIE

AD ALTA EFFICENZA

DIFFUSORE DA ESTERNO, PROIETTORE DA ESTERNO

PER INSTALLAZIONE INDOOR/OUTDOOR

CAVO BIPOLARE SCHERMATO RESISTENTE AL FUOCO

FTG10(O)M1 DELLA SEZIONE 2.5mmq.

CAVO PER SISTEMA DXT 7000

DIFFUSORE DA INCASSO, MINI PLAFONIERA PER

MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO

CONSOLLE CON MICROFONO AD IMPUGNATURA,

VERSIONE VVFF

CONSOLLE MICROFONICA CON TASTIERINO NUMERICO,

DISPLAY LCD A 8 PULSANTI

CAVO CAT. 6 UTP

Schema a blocchi impianto allarme incendio, orologi e diffusione sonora

Schema a blocchi diffusione sonora

Schema a blocchi impianto orologi

Schema a blocchi impianto incendio Tipico di collegamaneto componenti
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