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RIP

VISITA

SEGRETERIA
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CELLULE
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AMBULATORIO
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VANO

FILTRO

VANO

FILTRO
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11,25 MQ
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STUDIO
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ETICO
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UFFICIO
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UFFICIO INFERM.
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SALA RIUNIONI

MEDICAZIONI
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116 MQ
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TETTO CENTRALE TERMICA
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LOCALE TECNICO

S= 7,72 MQ

COMANDI

S= 5,40 MQ

PASSAGGIO

COPERTO

S= 28,27 MQ

SALA ESAME R.M.N.

S = 43,91 MQ

SPOGLIATOIO

UOMINI

REFERTAZIONE

S= 9,87 MQ

ATTESA

S= 20,55 MQ

RIPOSTIGLIO

 3,18 MQ

VISITA MEDICA

S= 11,34 MQ

SPOGL.

1,83 MQ

EMERGENZA

PREPARAZIONE

RISONANZA 

W.C.

ATTESA

STUDIO 

SPOGL. TECNICI

SALA 

W.C.

CAMERA 

OSCURA

CONTROLLO / 

SECONDA T.A.C.

PREPARAZIONE

CAPO

SALA

DIAGNOSTICA 4
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WC
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WC

ANTI

DIAGNOSTICA 2

DIAGNOSTICA 1

ATTESA

SALA TECNICI

SALA

STUDIO

PRIMARIO
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WC
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ACCETTAZIONE
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MAGAZZINO
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QE

ANTI

WCH

ANTI
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L=120

L=180

L=120

L=180

L=120

SCALA

GRUPPO

ELETTROGENO

METANO

VIA CREMONESI

S=525 mq 

AREA DI TIPO C 

CORPO "A1" COMPARTIMENTO R.1

N° MODULI NECESSARI= 2

N° MODULI PRESENTI= 7

AFFOLLAMENTO MAX = 52

S=342 mq 

AREA DI TIPO C 

CORPO "A2" COMPARTIMENTO R.2

N° MODULI NECESSARI= 1

N° MODULI PRESENTI= 5

AFFOLLAMENTO MAX = 34

S=138 mq 

AREA DI TIPO E 

CORPO "AB" COMPARTIMENTO R.3

N° MODULI NECESSARI= 1

N° MODULI PRESENTI= 4

AFFOLLAMENTO MAX = 14

L=180

L=180

S=608 mq 

AREA DI TIPO E 

CORPO "G" COMPARTIMENTO R.4

N° MODULI NECESSARI= 7

N° MODULI PRESENTI= 8

AFFOLLAMENTO MAX = 243

AREA A CIELO LIBERO

L=90

AERAZIONE INTERCAPEDINE

PIANO SEMINTERRATO

SPOGLIATOIO

DONNE

W.C.

SPOGL.

1,96 MQ
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3.07 MQ
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MAGNETICA
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FARMACIA

80.45 MQ
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290.51 MQ
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110X210
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QE
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L=180

WC
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EVAC.

FUMI

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

S= 17 mq

Sa=0.10 mq

ASCENSORE
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VANO FILTRO

ANTINCENDIO

S= 113 mq

+101.59

L=120

L=120

S=9.2 MQ

L=180
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VANO FILTRO

ANTINCENDIO

S= 47 mq

+101.59

S=870 mq 

AREA DI TIPO C 

CORPO "B1" COMPARTIMENTO R.5

N° MODULI NECESSARI= 3

N° MODULI PRESENTI= 8

AFFOLLAMENTO MAX = 87

L=120

S=300 mq 

AREA DI TIPO B 

CORPO "C" COMPARTIMENTO R.6

N° MODULI NECESSARI=1 

N° MODULI PRESENTI= 4

AFFOLLAMENTO MAX =20 

L=120

L=120

L=120

PASSAGGIO COPERTO

L=120

S=512 mq 

AREA DI TIPO E 

CORPO "C" COMPARTIMENTO R.7

N° MODULI NECESSARI= 2

N° MODULI PRESENTI= 4

AFFOLLAMENTO MAX = 51

L=180
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L=180

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

S= 92 mq

+101.59

S=495 mq 

AREA DI TIPO C 

CORPO "F" COMPARTIMENTO R.9

N° MODULI NECESSARI= 2

N° MODULI PRESENTI= 2

AFFOLLAMENTO MAX = 49

VANO FILTRO
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S=9 mq

MONTALETTIGHE

ANTINCENDIO

L=180

L=180

S=485 mq 

AREA DI TIPO C 
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UTA
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QE
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1 MQ

SERRAMENTO
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EFC

S=11.91mq

Sa=1/40S=0.29mq

£526MJ/mq
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Sa=1/40S=0.42mq

£526MJ/mq
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ATTIVITA' n°49

Invariato rispetto al

Parere di Conformità

12/07/2005

VANO FILTRO

ANTINCENDIO

S=7 mq

+101.59

S=3.2MQ

S=3.2MQ

S=10.46mq

Sa1/40S=0.26mq

q< 526 MJ/mq

Aerazione vano filtro S=1mq

Tramite canale nel

controsoffitto REI 120

Aerazione vano

corsa ascensore

0.2 mq

Aerazione

0.1 mq

a tetto

Aerazione

0.10 mq

a tetto

Aerazione  0.10

mq a tetto
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0.1 mq
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0.1 mq
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0.10 mq

a tetto
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a tetto
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AREA DI TIPO C 

CORPO "C" COMPARTIMENTO R.6A

N° MODULI NECESSARI=1 

N° MODULI PRESENTI= 4

AFFOLLAMENTO MAX =30 

L>90

AREA FRIGO

PIANTA DI RIFERIMENTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
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